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1 Anlass und Auftrag

Mit Schreiben vom 07.11.2024 erteilte die PohlCon GmbH, 12057 Berlin, der MPA Braunschweig den
Auftrag, eine brandschutztechnische Beurteilung zu Kabeltragsystemen der PohlCon GmbH, 12057
Berlin, hinsichtlich der Bewertung al s A-Wo:r 19981158 g e
( A K arégsysteme mit Kabelrinnenfi yu erarbeiten.

Gemal DIN 4102-12 : 1998-11 werden fir Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt sog. Norm-
tragekonstruktionen festgelegt, um eine Ubertragbarkeit von Prifergebnissen klassifizierter Kabelan-
lagen auf Normtragekonstruktionen unterschiedlicher Hersteller zu ermdéglichen. Im Rahmen dieser
brandschutztechnische Aussage erfolgt ein Vergleich der Konstruktionsmerkmale der zu beurteilen-
den Kabeltragsysteme der PohlCon GmbH, 12057 Berlin, mit den Konstruktionsmerkmalen der
ANormtragekonstr ukt-l20h998-1g.e m@ C DI N 4102

2 Unterlagen und Grundlagen der brandschutztechnischen Aussage
Die brandschutztechnische Aussage erfolgt auf der Grundlage folgender Unterlagen:
[1] DIN 4102-12 : 1998-11, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionser-
halt von elektrischen Kabelanlagen, Anforderungen und Prifungen,

[2] Technische Datenblatter zu den Kabeltragsystemen der PohlCon GmbH, 12057 Berlin sowie

[3] Prifzeugnisse und Priifberichte zu Brandpriifungen an Kabelanlagen mit integriertem Funkti-
onserhalt nach DIN 4102-12 : 1998-11.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche Priferfanrungen der MPA Braunschweig an Kabelan-

lagen nach DIN 4102-12 : 1998-11 in die brandschutztechnische Beurteilung mit ein.

3 Beschreibung der Konstruktion

3.1 Allgemein

Die Bauteile der Kabeltragsysteme bestehen aus Stahl. Die Kabelrinnen bestehen aus verzinktem
Stahl (ausgenommen Feuerverzinkung). Das Korrosionsverhalten der Bauteile ist nicht Gegenstand

dieser brandschutztechnischen Aussage; die Eignung ist ggf. separat nachzuweisen.

Die Kabelrinnen werden nur mit dem Kabeleigengewicht belastet. Der Abstand der Kabelleitern zum

Hangestiel/Vertikalprofil bzw. zur Abhangung bzw. zur Wand (bei Wandkonsolen) betragta© 25 mm
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Alle auf Zug bzw. Abscheren beanspruchte Bauteile (z.B. Abhangungen und Befestigungen der
Kabeltragsysteme) werden so ausgelegt, dass eine maximale rechnerische Zugspannung (Stahlspan-
nung bezogen auf den Spannungsquerschnitt) von s O9 N/mm2 und t O15 N/mm2 (Feuerwider-
standsdauer 30 bzw. 60 Minuten) bzw. s O6 N/mm?2 und t 010 N/mm? (Feuerwiderstandsdauer 90

Minuten) eingehalten wird.

Alle Verbindungen werden als Schraubverbindungen (Durchsteckmontage) mit Schrauben (Festig-
keitsklasse 8.8) und Muttern (Festigkeitsklasse 8) ausgefuhrt. Sofern Befestigungen mit anderen

Stahlqualitaten ausgefihrt werden, ist dies in den Anlagen angegeben.

Die Befestigung an der Decke bzw. Wand erfolgt mit brandschutztechnisch nachgewiesenen Befesti-
gungs mi té&(sehenauch Absthnitt 6).

Die Abh2ngungen werden systemaM8h3regitg grkieti t Ge&kwiars
gefiihrt. Die Gewindestangen kénnen in Verbindung mit einer AMuffen b e f e s t(epindangdimuffe
AVMA und K 9ausgefithrmwetdengsiehe Anlage 26).

3.2 Beschreibung der Tragekonstruktion
3.2.1 Beschreibung der Tragekonstruktion mit PohlCon Kabelrinnen (KTS 1)

Die Tragkonstruktion mit PohlCon Kabelrinnen besteht im Wesentlichen aus den im Abstand von
a ¢ 1200 mm angeordneten Hangestielen mit Auslegern oder Wandauslegern und der an den Ausle-
gerspitzen zusatzlich angeordneten Abhéngung durch Gewindestangen. Die folgende Tabelle be-
schreibt die Konstruktionsdetails der Kabeltragsysteme.
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Tabelle 1: Konstruktiver Aufbau der Abhéange-/ Tragkonstruktion mit Hangestiel, Ausleger und
Abhangung im Bereich der Auslegerspitze
Bezeichnung Tragekonstruktion mit Kabelrinnen ARG S /160M 0 ARIGS 6 6 (KBSOLD
Hangestiel / Vertikalprofil KDU 50% / KDU 52 / KDU KDU 40% / KDU 573 / KHU 50 KHU 57
102 KDU 603 Doppelprofil
Ausleger / Wandausleger KUM-BS KW-BS KW-BS KUM-BS
Anlagen 3 bis7 8 his 17 18 und 19

Befestigung?

Befestigung des Hangestiels an der Decke:

KDUmit2 x Befestigungsmittel O M8 mit Mutt

Befestigung Vertikalprofile an der Wand:
Profile KHU mit Befestigungsmittel O2xM8mitMut t er
Wandwi nkel ABL4n,

fi legschdibeumdt e r
B©OL08sMm gungsabstand a

Befestigung der Abhangung an der Decke?:
Bef esti gun @ mitrMutietneind UQerldgscheiben ggf. in Verbindung mit Ver-
bindungsmuffen

Befestigung des Auslegers am Hangestiel bzw. Vertikalprofil:
KUM-BS mit 2 x KLS 10x20 bzw. 1 x KLS 10x20 (oben) bei Montage im Langloch, (An-
schlag unten) oder

KW-BS mi t ASES -BIthé&i met

oder

Sechskantschraube

Befestigung des Auslegers an der Wand?):
KW-BS mit Befestigungsmittel O1 x M10 mit Mutter und Unterlegscheibe

Befestigung Abhangung am Ausleger:
Gewi ndest anMuetnt e "M ASEMA und UamtKAD-BSeSg s ¢ h
KAD-BS S am Ausleger mit Befestigungssatz2 xAl K 8x20fAdA mit Mutt

Befestigung der Kabelrinne auf dem Ausleger der Tragkonstruktion: Klemmbefes-
tigungsset KLRmit2 x AF R Bit Mwtlt2eir ASEMSM6 fi.

Kabelrinne¥ ARGS /1800 0 ARGS $0/3000 (Anlage 25)

Breite b in mm 100 200 | 300

Holm- / Profilhéhe hin mm 60

Holmdicke dinmm 15

Lochanteil Ain % 15 % +5%

\I?V?;ii)tung (Kabeleigenge- m/l in kg/m d 10

Unterstiitzungsabstand KTS | ain mm O 1200

StoRRstellenverbinder RGV-BS und StoRstellenleiste VB-BS, geschraubt

Verbinder Holm RGV-BS 60 RGV-BS 60 RGV-BS 60
Lange x Hohe x Dicke Ixhxdinmm 190 x45x 2,0

Befestigung Holm mit je 2x2 Scﬁrglﬂ)(zrkelr:bgdserc R%V);Blsgoﬁ und Mut
Verbinder Boden VB-BS 10 VB-BS 20 VB-BS 30
Lange x Breite x Dicke Ixhxdinmm 99 x99 x1,5 99x198x1,5 99 x284x1,5
Befestigung Boden 2x2Schrauben AFRSV 8mxdl6Miuttern ASE

1 Festlegung fur den Mindestquerschnitt der Abhangungen und Befestigungsmittel muss in Abhéngigkeit
von der vorhandenen Zugspannung und den Anlagen erfolgen.

2 Alternativ kdnnen einlagige Kabeltragsysteme in Verbindung mit Wandkonsolen KW-BS an Massivwénden
gemal Anlage 17 befestigt werden. Die Befestigung der zuséatzlichen Abhangung M10 kann tber den An-

schl ussbBYeWanmdwi nkel fi an der Massivwand erfol gen.
das Ver bi ndungsBeS eAdeande eA KWAIW Kk e | zwi schen Abh&ngung
50°+5°,

%) Die Hangestiele KAD konnen alternativ mit einem Vertikalprofil KHU in Verbindung mit einer Konsole BGUD
bzw. BGDQ gemaf Anlage 4 ausgefiihrt werden.
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4 Die PohlCon Kabelrinnen kénnen in Verbindung mit Trennstegen RTR 60 ausgefiihrt werden (siehe auch

Anlage 25).

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau sind den Anlagen zu entnehmen.

3.2.2

Beschreibung der Tragekonstruktion mit PohlCon Kabelrinnen (KTS 2)

Die Tragkonstruktion mit PohlCon Kabelrinnen besteht im Wesentlichen aus den im Abstand von

a ¢ 1200 mm angeordneten Deckenbugeln oder Wandbugeln und der an den Auslegerspitzen zusatz-

lich angeordneten Abhangung durch Gewindestangen. Die folgende Tabelle beschreibt die Konstruk-

tionsdetails der Kabeltragsysteme.

Tabelle 2:

Konstruktiver Aufbau der Abhange-/ Tragkonstruktion mit Hangestiel, Ausleger und

Abh&ngung im Bereich der Auslegerspitze

Bezeichnung

Tragekonstruktion und Kabelrinnen (KTS 2)

Deckenbiigel

Anlage 20

DKSL-BS

Wandbligel

Anlage 21

KSLW-BS 010 KSLW-BS 020 KSLW-BS 030

Befestigung?

Befestigung des Deckenbiigels an der Decke:

mi t
oder

Di standPficak dABSE e sOMB miuMuttesumd Unterkedscheibe

Befestigung Wandbiigel an der Wand:

mi t

Di stans8®ffi¢cak dABSE e sOMB mitMuttesumd Unterkedscheibe

Befestigung der Abhangung an der Decke?:
1 x Befestigungsmittel OM8 mit Mutter und Unterlegscheibe und ggf. Befestigung mit

AV M

Befestigung Abhdngung am Ausleger:

Befestigungmit OM8Mu t t e r
Unterl egschei be

ASEMSA und

AUSA (jeweils oben und wu

Befestigung der Kabelrinne auf dem Decken- bzw. Wandbuigel: Klemmbefesti-

gungsset KLRmit2  x

A F R Bit utlt2eir ASEMS M6 A

Kabelrinne? ARGS /1800 o ARGS $0/3000 (Anlage 25)

Breite bin mm 100 200 300
Holm- / Profilhéhe hin mm 60

Holmdicke dinmm 15

Lochanteil Ain % 15 % +5%

\I?V?éii)tung (Kabeleigenge- m/l in kg/m d 10
Unterstiitzungsabstand KTS | ain mm O 1200
StoR3stellenverbinder RGV-BS und StoRstellenleiste VB-BS, geschraubt

Verbinder Holm RGV-BS 60 RGV-BS 60 RGV-BS 60
Lange x Hohe x Dicke Ixhxdinmm 190x45x 2,0

2 x Holmverbindern RGV-BS 60

Befestigung Holm mit je2x2Schrauben AFRSV 8x16@d un
Verbinder Boden VB-BS 10 VB-BS 20 VB-BS 30
Lange x Breite x Dicke Ixhxdinmm 99 x99 x1,5 99x198x1,5 99 x284x1,5
Befestigung Boden 2 x 2 SchraubemdAMRSYe8xl@ABE

1 Festlegung fur den Mindestquerschnitt der Abhangungen und Befestigungsmittel muss in Abhangigkeit
von der vorhandenen Zugspannung und den Anlagen erfolgen
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2) Die PohICon Kabelrinnen kénnen in Verbindung mit Trennstegen RTR 60 ausgefiihrt werden (siehe auch

Anlage 25).

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau sind den Anlagen zu entnehmen.

3.2.3

Di e

Tr agkon st PoblRon Kabebrinrery, ir

Beschreibung der Tragekonstruktion und PohlCon Kabelrinnen (KTS 3)

llé «t ht im Wesentl i chen

a ¢ 1200 mm angeordneten Abhéngungen mit Gewindestangen in Verbindung mit Tragprofilen. Die

folgende Tabelle beschreibt die Konstruktionsdetails der Kabeltragsysteme.

Tabelle 3: 4
60/1 0 0 0 RBS &9/3000(siehe auch Anlagen)

Konstruktiver Aufbau der Tragkonstruktion in Verbindung mit Kabelleitern ARG S

Bezeichnung

Tragekonstruktion und Kabelrinnen (KTS 3)

KHA 7 oder Anlage 22

Tragprofil KHA 8 oder Anlage 23
KHA 41 Anlage 24

Lange lin mm 0200 0300 0400

Befestigung?

Befestigung der Abhéngung an der Decke:
Bef est i gun @mitMutietnaind UQerldgscheiben ggf. in Verbindung mit Verbin-
dungsmuffen

Befestigung der Abh&dngung am Tragprofil
Beidseitig Gewindestangen,
oben:Mutt ern mit Profi(oberghei

be RUS 41n
unten: Muttern mit Unterlegscheiben AUS 8 x 25 f

Achsabstand Abhéangung zum Montageschienenende o 25 mm
Abstand Langloch zum Montageschienenende (0] 20 mm
Abstand Abhangung Kabelrinne (0] 25 mm
Befestigung der Kabelrinne auf Tragprofil: 2 x Zy |l i nder s c h mbAnkere A
mutter mit 2EM@Rr AAMF
Kabelrinne? ARGS /101 0 ARGS $0/3000 (Anlage 25)
Breite bin mm 100 200 300
Holm- / Profilhéhe hin mm 60
Holm tin mm 15
Lochanteil Ain % ca. 15
ss\'ﬁ?ﬁtg‘g (Kabeleigen- | 11 in kg/m O 10
l;:;e&itgtzungsabstand ain mm d 1200
StoRRstellenverbinder RGV-BS und StoRstellenleiste VB-BS, geschraubt
Verbinder Holm RGV-BS 60 RGV-BS 60 RGV-BS 60
Lange x Hohe x Dicke Ixhxdinmm 190 x 45 x 2,0
Befestigung Holm mit je 2x2 Scﬁr);:'bct)alrrrxelr:bigd;r\g R%V;Blsgoﬁ und Mut't
Verbinder Boden VB-BS 10 VB-BS 20 VB-BS 30
Lange x Breite x Dicke Ixhxdinmm 99 x99 x1,5 99x198x1,5 99 x 284 x 1,5
Befestigung Boden 2 x 2 SchraubemdAMRSY e8xl@ABEWM
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1 Festlegung fir den Mindestquerschnitt der Abhangungen und Befestigungsmittel muss in Abhangigkeit
von der vorhandenen Zugspannung und den Anlagen erfolgen.

2) Die PohICon Kabelrinnen kénnen in Verbindung mit Trennstegen RTR 60 ausgefiihrt werden (siehe auch
Anlage 25).

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau sind den Anlagen zu entnehmen.

4 Beurteilung der Konstruktion

4.1 Beurteilung der Kabeltragsysteme in Verbindung mit Kabelrinnen

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden Tra-
gekonstruktionen zusammengefasst. Die zu beurteilenden Tragekonstruktionen gemaf Abschnitt 3
erfillen die konstruktiven Anforderungen einer ANor mt r agekonstr ukt i12:4998- g e |

11, wenn die in den folgenden Tabellen angegebenen Randbedingungen eingehalten werden.

4.1.1 Beurteilung des Kabeltragsystems in Verbindung mit PohlCon Kabelrinnen (KTS 1)

Tabelle 4: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale der Kabeltragsysteme in Verbindung
mit PohlCon Kabelrinnen (System KTS 1)
Hersteller des Kabeltragsystems PohlCon GmbH, 12057 Berlin
Kabeltragsystem gemaf Abschnitt 3.2 ‘
Decken bzw, Wandmontage Geschraubt, Ausfihrung gemaR Abschnitt 3.1 und 3.2
Hangestiel mit Ausleger Hangestiel Ausleger bzw.
Wandkonsole
KDU 50 KUM-BS
KDU 52 KUM-BS
KDU 102 KUM-BS
KDU 40 KW-BS
KDU 57 KW-BS
KDU 60 KW-BS
KHU 50 Doppelprofil mit Wand- KUM-BS
befestigung
KHU 40 mit Wandbefestigung KW-BS
KHU 57 mit Wandbefestigung KW-BS
Wandkonsole - KW-BS
Unterstutzungsabstand des KTS ain mm O 1200
Abh&ngung am Auslegerende Gewindestange (Festigkeitsklasse ©4.8) OM8 mit Muttern
und Unterlegscheiben, geschraubte Verbindung
Kabelrinnen geméaR Abschnitt 3.2 ARGS/1® 0 0 /R6S 69/3000
Maximale Belastung durch Kabel m/l in kg/m O 10
Breite b in mm O 300
Materialdicke dinmm 1,5
StoRRstellenverbinder Geschraubte Ausfiihrung
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4.1.2 Beurteilung des Kabeltragsystems in Verbindung mit PohlCon Kabelrinnen (KTS 2)

Tabelle 5: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale der Kabeltragsysteme in Verbindung
mit PohlCon Kabelrinnen (System KTS 2)

Hersteller des Kabeltragsystems PohlCon GmbH, 12057 Berlin

Kabeltragsystem gemaf Abschnitt 3.2 Geschraubt, Ausfiihrung gemaf Abschnitt 3.1 und 3.2

Decken bzw. Wandmontage Deckenbigel Wandbigel

Deckenbiigel DKSL -

Wandbiigel _ KSLW-BS

Unterstitzungsabstand des KTS ain mm O 1200

Abh&ngung am Auslegerende Ge wi nde s Mamitgviaitterd und Unterlegschei-
ben, geschraubte Verbindung

Kabelrinnen geméaR Abschnitt 3.2 ARGS/1® 0 0 R6S /3000

Maximale Belastung durch Kabel m/l in kg/m O 10

Breite bin mm O 300

Materialdicke dinmm 15

StoBstellenverbinder Geschraubte Ausfithrung

4.1.3 Beurteilung des Kabeltragsystems in Verbindung mit PohlCon Kabelrinnen (KTS 3)

Tabelle 6: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale des Kabeltragsystems in Verbindung
mit PohlCon Kabelrinnen (System KTS 3)
Hersteller des Kabeltragsystems PohlCon GmbH, 12057 Berlin

Kabeltragsystem gemafR Abschnitt 3.2

Geschraubt, Ausfihrung gemaf Abschnitt 3.1 und 3.2

Deckenmontage
Abhangung mit Gewindestangen in Verbindung mit Abhangung Tragprofil
Tragprofilen gemafl Abschnitt 3.2
Gewind KHA 7
ewindestangen
OMS KHA 8
KHA 41
Unterstitzungsabstand des KTS ain mm O 1200
Kabelrinnen gemafl Abschnitt 3.2 ARGS/1L®0 0 /R6S 69/3000
Maximale Belastung durch Kabel m/l in kg/m O 10
Breite binmm O 300
Materialdicke dinmm 15

StoRstellenverbinder Geschraubte Ausfilhrung
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5 Zusammenfassung

Die in Abschnitt 4 aufgefiihrten Konstruktionen erfiillen hinsichtlich der wesentlichen Konstruktions-
mer kmal e die Anforderungen ei nBINA41A2\NA r1608-AlaApschnitn s t
7.3.3.3.

Eine mdgliche Anwendung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in Verbindung mit einer
ANor mt r ag e k stingedemEkzelfalbzo @iberpriifen. Die in einem giiltigen allgemeinen bau-

aufsichtlichen Prufzeugnis aufgefiihrte Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt missen

f in Verbindung mit AStalrkgeémodkrabfu mKit ifgms Kl
AE60A bzw. AE9O0 ®D1000\egenmiB DI VIDE 0266) bzw.

f inVerbindungmi t Al nst al | dettungemfisr Keanmelde- undrinformationsverarbei-
tungsanlageni fg¢r Kabel anbageWEB86A ENORBVpaA:
gemaf DIN VDE 0815) und

Kabeltragsystemen mit Kabelleitern nachgewiesen sein, die ebenfalls den Anforderungen an eine
ANor mt r agekons tDINMEOR-120 h998-1d entagreChen.

6 Besondere Hinweise

6.1 Diese brandschutztechnische Aussage unterliegt nicht der Notifizierung und ersetzt keinen

Klassifizierungsbericht.

6.2  Diese brandschutztechnische Aussage stellt keinen Verwendbarkeitsnachweis im deutschen
bauaufsichtlichen Verfahren dar. Die brandschutztechnische Aussage kann z. B. zur allgemei-
nen Vorplanung bzw. zur Unterstitzung bei der Bewertung des Ausfuhrungsprinzips bzw. der
Konstruktion dienen. Die Fihrung des erforderlichen Nachweises im jeweiligen bauaufsichtli-

chen Verfahren obliegt dem Auftraggeber.

6.3  Bei Beantragung einer vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung (vBG) ist die Erarbeitung ei-
ner vorhabenbezogenen brandschutztechnischen Aussage unter Beriicksichtigung der indivi-

duell vorliegenden Planungsrandbedingungen erforderlich.

6.4  Diese brandschutztechnische Aussage gilt nur in Verbindung mit den in Abschnitt 2 angegebe-
nen Unterlage und Grundlagen und ist ohne weitere Uberpriifung nicht auf andere Konstrukti-

onen Ubertragbar.

6.5 Diese brandschutztechnische Aussage gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fir
die Leitungsanlagen giiltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbau-

ordnung bzw. den Vorschriften fir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen
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ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Luftungstechnik o. a.

Die Befestigung der Tragkonstruktion zur Massivdecke bzw. Massivwand gemaf Abschnitt 6.7
muss mit Dibel/Befestigungsmittel aus Stahl (z. B. Stahlschrauben, Stahldiibel, Nagelanker)
OM8 bz w8mm (Sp@nnungsqu er schni tt sf B&6enmd erfplgew eie fiirgdenO
Untergrund sowie die Anwendung geeignet sind und die den Angaben einer giltigen allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) bzw. einer allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG)
bzw. einer europaisch technischen Bewertung (ETA) entsprechen.

Sofern die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) bzw. die allgemeine Bauartgenehmi-
gung (aBG) bzw. die europaisch technische Bewertung (ETA) keine Aussagen zur erforderli-
chen Feuerwiderstandsdauer der Dubel/Befestigungsmittel trifft,

1 sind die Dubel/Befestigungsmittel aus Stahl bei Anschluss an Stahlbetonbauteile nach
DIN EN 1992-4 zu bemessen.

1 Alternativ dirfen Dubel/Befestigungsmittel verwendet werden, deren brandschutztech-
nische Eignung durch eine Prifung und Beurteilung tUber die jeweils erforderliche Feu-

erwiderstandsdauer durch eine anerkannte Prifstelle erbracht wurde.

Dubel/Befestigungsmittel sind entsprechend den technischen Unterlagen (z. B. Montagericht-
linien) und gemal den Vorgaben einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abz) bzw.
einer allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) bzw. einer européaisch technischen Bewertung
(ETA) einzubauen.

In jedem Fall muss die Eignung der Dubel/Befestigungsmittel fir den jeweiligen Untergrund
und die Anwendung auch fur den kalten Einbauzustand zuléssig und nachgewiesen sein. Die

Vorgaben fur den kalten Einbauzustand gelten uneingeschrankt weiter.

Die bewerteten Konstruktionen dirfen an Decken (Mindestdicke d = 125 mm) aus Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton sowie Wéanden (Mindestdicke d = 100 mm) aus Mauerwerk, Beton
bzw. Stahlbeton oder Porenbeton befestigt werden, deren Feuerwiderstandsféahigkeit jeweils

mindestens der Feuerwiderstandsfahigkeit des Kabeltragsystems entspricht.

Die Bewertung gilt nur, wenn die die Decken oder Wé&nde unterstitzenden und aussteifenden
Bauteile mindestens die Feuerwiderstandsféahigkeit aufweisen, die der Feuerwiderstandsfahig-

keit wie das Kabeltragsystem.

Es muss sichergestellt sein, dass die bewerteten Konstruktionen durch herabstirzende Bau-

teile nicht negativ beeintrachtigt werden.
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6.9 Anderungen und Erganzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser brandschutz-
technischen Aussage) sind nur nach Ricksprache mit der MPA Braunschweig maglich.

6.10 Die ordnungsgemalie Ausflhrung liegt ausschliel3lich in der Verantwortung der ausfiihrenden
Unternehmen.

6.11 Die in den Anlagen dargestellten Konstruktionsdetails sind fur die vg. Beurteilung verbindlich.
Es erfolgte nur eine Uberprufung der fur die brandschutztechnische Beurteilung wichtigen De-
tails.

6.12 Die Gultigkeit der brandschutztechnische Aussage Nr. MPABS-2402543 i CM vom
15.01.2025 endet spatestens am 15.01.2030. Die Giltigkeitsdauer kann in Abhangigkeit vom
Stand der Technik verlangert werden.

i. A iLA.

Dr.-Ing. Gary Blume Dipl.-Ing. (FH) Christian. Maertins

Fachbereichsleitung Sachbearbeitung

Dokumente ohne Stempel und Unterschrift tragen eine verifizierbare, qualifizierte elektronische Signatur.
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PUK

Bauteilliste Kabelrinnen

Bauteil Beschreibung Zeichnung
BGUD Kopfplatte 83-1941.5
BGUDQ Kopfplatte (quer) 02-2802
AMF18 Ankermutter mit Feder 97-2568
AMF22 Ankermutter mit Feder 94-2494
BL 4 Befestigungswinkel 98-2585
DB-BS Deckenbligel 93-2401
DKSL-BS Deckenbiigel 02-2751.7
KAD-BS Konsoladapter-Decke 92-2346.1
KAW-BS Konsoladapter-Wand 92-2363.1
KDU 40 Konsolhalter 13-7000
KDU 50 Konsolhalter 84-2075
KDU 52 Konsolhalter 84-2056
KHA 57 Konsolhalter 14-7831
KDU 60 Konsolhalter 00-2673
KDU 102 Konsolhalter 84-2057
KHA 7 C-Schiene 91-2334
KHA 8 C-Schiene 74-1504
KHA 41 C-Schiene 94-2420.2
KHU 40 C-Schiene 14-7877
KHU 50 Konsolhalter 83-1978
KHU 57 Konsolhalter 14-7826
KSL-BS Konsole 02-2751.1
KSL-SP Zwischenstiick 02-2751.8
KSLW-BS Konsole 02-2751.1
KUM-BS Konsole 01-2699
KW-BS Konsole 92-2347.1
KWL-BS Konsole 74-1530.3
KWM-BS Konsole 01-2700
RS Kabelrinne 02-2772
RGS Kabelrinne 02-2769
RGV Rinnenverbinder 00-2690
RTR Rinnentrennsteg 82-1929
VB-BS Verbindungsblech 00-2668
W-BS Wandwinkel 92-2363.4

VM Verbindermuffe
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Tabelle: Technische Angaben zu den Verbindungsmitteln

ismp A
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PUK

|PUK - Bezeichnung |Norm

IBenennung

|Ausgabe |Festigkeit

|Ausfiihrung |

Mechanische Verbindt

ite: Schrauben

FRS DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 2017-05 |4.6/A2-50/A4-50 |[F/E/GVZ

FRSV ahnl. DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 /A2-50 / A4-50 |E /GVZ
(Zeichnung 86-2173.2)

GB DIN 976-1 Gewindestange 2016-09 4.6 / A2-50 / A4-50 |E /GVZ

1K DIN EN ISO 4762 Zylinderschrauben mit Innensechskant 2004-06 |[8.8 /A2-50/ A4-50

SES DIN EN ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf 2015-05 |8.8 /A2-50/A4-50 |F/E/GVZ
Mechanische Verbindungselemente: Muttern, Zubehérteile fiir Schraubenverbindungen

SEM DIN EN ISO 4032 Sechskantmuttern (Typ 1) - Produktklassen A und B 2013-04 (8 / A2-50 / A4-50 F/E/GVZ

SEMS DIN EN 1661 Sechskantmuttern mit Flansch 1998-02 |8/ A2-50/ A4-50 E /GVZ

us DIN EN ISO 7089 Flache Scheiben - Normale Reihe, Produktklasse A 2000-11 F/E/GVZ
DIN EN ISO 7093-1 Flache Scheiben - GroRRe Reihe - Teil 1: Produktklasse A 2000-11 F/E/GVZ
DIN EN ISO 7093-2 Flache Scheiben - GroBRe Reihe - Teil 2: Produktklasse C 2000-11 F/E/GVZ

Mechanische Verbindt

ite: Technische Lieferbedingungen

DIN EN ISO 3506-1

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus
nichtrostenden Stéhlen - Teil 1: Schrauben

2010-04

DIN EN ISO 3506-2

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus
nichtrostenden Stdhlen - Teil 2: Muttern

2010-04

DIN 267-2

Mechanische Verbindungselemente - Technische
Lieferbedingungen, Oberflachenrauheit fiir Produktklassen
Aund B

2017-06

DIN EN ISO 898-1

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus
Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl - Teil 1: Schrauben mit
festgelegten Festigkeitsklassen - Regelgewinde und

2013-05

Feingewinde

DIN EN ISO 4042 Verbindungselemente - Galvanisch aufgebrachte 2018-11
Uberzugsysteme

DIN EN ISO 10684 Verbindungselemente - Feuerverzinkung 2011-09

= Feuerverzinkung nach dem Tauchverfahren - DIN EN ISO 1461:2009-10 (Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken))

E = Edelstahl

GVZ = Galvanische Verzinkung - DIN 50961:2012-04 (Galvanische Uberziige - Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen)
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